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This article discusses the design features of plants operating on the principle of organic Rankine 
cycle. Firstly, the choice of organic Rankine cycle as the most effective technology for utilization 
of low-potential heat by comparison and analysis with other technologies is justified. Secondly, the 
technique of selection and calculation of the installations working on the principle of an organic 
Rankine cycle, taking into account features of a choice of a working body, type of the expander, 
and also a configuration is offered. Third, an example of the calculation of the prototype of such 
a 4 kW unit operating on the thermal energy of hot water from the boiler, the simulation of which 
is performed in the program SmoWeb, the results of which it was designed. Fourth, the design for 
this technology takes.
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Особенности проектирования установок  
органического цикла Ренкина
Д.И. Карабарин, С.А. Михайленко
Сибирский федеральный университет 
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79
В этой статье рассмотрены особенности проектирования установок, работающих по 
принципу органического цикла Ренкина. Во-первых, обоснован выбор органического цикла 
Ренкина в качестве наиболее эффективной технологии для утилизации низкопотенциального 
тепла путем сравнения и анализа с другими технологиями. Во-вторых, предложена методика 
подбора и расчета установок, работающих по принципу органического цикла Ренкина, с 
учетом особенностей выбора рабочего тела, типа расширителя, а также конфигурации. 
В-третьих, представлен пример расчета прототипа такой установки на 4 кВт, работающей 
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на тепловой энергии горячей воды от котла, моделирование которого выполнено в программе 
SmoWeb, по результатам которого он был спроектирован. В-четвертых, в проектировании 
для данной технологии учтены особенности эксплуатации, пуска и ремонта.
Ключевые слова: органический цикл Ренкина, утилизация низкопотенциального тепла, 
энергоэффективность, органический теплоноситель, расширитель.
Введение
В связи с постоянным ростом выработки электрической и тепловой энергии, а также 
во исполнение Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 “Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации “Энергоэффективность и развитие 
энергетики” остро встает вопрос рационального использования любой энергии. В настоя-
щее время актуальны вопросы автономного электроснабжения потребителей в районах де-
централизованной энергетики и эффективная утилизация низкопотенциального сбросного 
тепла от производственных технологий в промышленности и энергетике. Принято считать, 
что источник энергии является низкопотенциальным, если его температура не превышает 
230 °С. Выбор рационального способа утилизации тепла позволил бы сократить издержки на 
собственные нужды в энергетике, машиностроении, металлургии, многих технологических 
процессах и т.д.
Как рассмотрено в [1-4], самой эффективной из существующих технологией использова-
ния низкопотенциальной теплоты признан органический цикл Ренкина (ОЦР) (рис. 1).
Источниками тепла для ОЦР могут быть:
– тепло от сжигания природного газа, пропана, доменного газа, пиролизного газа, сва-
лочного газа, сланцевого газа, попутного (факельного) газа, биомассы;
– отходящее тепло от геотермальной энергии, отработанной горячей воды различных 
производств, пара паровых котлов или турбин, тепла выхлопа газовых турбин, отходящее теп-
ло котельных установок;
– тепло солнечных термальных станций.
Рис. 1. Анализ технологий для использования низкопотенциального тепла [1]
Fig. 1. Analysis of technologies for using low potential heat [1]
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Таблица 1. Основные производители и область внедрения установок ОЦР [5-12] 
Производитель Область 
внедрения 
Температура 
источника 
тепла 
Мощно
сть, 
кВт 
Рабочее тело Тип расширителя 
ORMAT, США Геотермальная, 
утилизация, 
солнечная 
150–300 200–
70,000 
Н-пентан и 
другие 
Двухступенчатая 
осевая турбина 
Turboden, Italy Биогазовая ТЭЦ, 
утилизация, 
геотермальная 
100–300 
 
200–
2000 
OMTS, 
Solkatherm 
Двухступенчатая 
осевая турбина 
Adoratec/Maxxte
c, Germany 
Биогазовая ТЭЦ 300 315–
1600 
OMTS  
Opcon, Sweden Утилизация <120 350–
800 
Аммоний Турбина Lysholm  
GMK, Germany Биогазовая ТЭЦ, 
утилизация, 
геотермальная 
120–350 50–
5000 
 Многоступенчатая 
осевая турбина 
Bosch KWK, Утилизация 120–150 65–325 R245fa  
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Производство установок, работающих на основании ОЦР, начинается с 1980-х гг. Наибо-
лее значимые производители и типы их установок представлены в табл. 1.
Как видно из данных табл. 1, для разных источников тепла и мощности различаются типы 
расширителей и рабочих сред. Наша статья и посвящена особенностям выбора рабочего тела и 
расширителя для проектирования установок, работающих на органическом цикле Ренкина.
Выбор рабочего тела
Рабочая жидкость очень важна для определения термодинамических свойств, экономиче-
ской и технической составляющей для каждого цикла. Выбор подходящей рабочей жидкости 
должен учитывать термодинамическую составляющую, совместимость, стоимость и экологи-
ческую безопасность [13]. Интересное исследование по выбору жидкости представлено авто-
рами [14]. Исследование рабочих жидкостей для ОЦР дано авторами [15], а в [16] изложено 
сравнение термофизических свойств различных рабочих жидкостей. В [17] было показано, что 
смеси рабочих тел улучшают характеристики цикла. В [18] обсуждаются преимущества смесей 
рабочих тел над чистыми рабочими телами с точки зрения безопасности и объемной эффектив-
Таблица 1. Основные производители и область внедрения установок ОЦР [5-12]
Table 1. The main manufacturers and the implementation area of  ORC installations [5-12]
Производитель Область внедрения
Температура 
источника тепла
Мощность, 
кВт
Рабочее 
тело
Тип расширителя
ORMAT, США Геотермальная, 
утилизация, 
солнечная
150–300 200–70,000 Н-пентан и 
другие
Двухступенчатая 
осевая турбина
Turboden, Italy Биогазовая ТЭЦ, 
утилизация, 
геотермальная
100–300 200–2000 OMTS, 
Solkatherm
Двухступенчатая 
осевая турбина
Adoratec/
Maxxtec, 
Germany
Биогазовая ТЭЦ 300 315–1600 OMTS
Opcon, Sweden Утилизация <120 350–800 Аммоний Турбина Lysholm 
GMK, Germany Биогазовая ТЭЦ, 
утилизация, 
геотермальная
120–350 50–5000 Многоступенчатая 
осевая турбина
Bosch KWK, 
Germany
Утилизация 120–150 65–325 R245fa
Turboden 
PureCycle, US
Утилизация, 
геотермальная
91–149 280 R245fa Радиальная 
турбина
GE CleanCycle Утилизация >121 125 R245fa Одноступенчатая 
радиальная 
турбина
Cryostar, France Утилизация, 
геотермальная
100-400 n/a R245fa, 
R134a
Радиальная 
турбина
Tri-o-gen, 
Netherlands
Утилизация >350 160 Толуол Радиальная 
турбина
Electratherm, 
US
Утилизация, 
солнечная
>93 50 R245fa Спиральный 
рсширитель
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ности. Автор [19] представил список потенциальных рабочих тел, подходящих для различных 
вариантов применения технологии ОЦР, сравнивая выбор рабочих тел в зависимости от объек-
та применения, температуры испарения и конденсации. Дальнейшие анализы по выбору жид-
кости были выполнены авторами [20]. Результаты анализа рабочих тел отражены в табл. 2.
Таблица 2. Анализируемые рабочие жидкости для разных систем
Table 2. Analyzed working fluids for different systems
Источник тепла/
применение 
технологии
Tконд. Tисп. Исследуемые тела
Рекомендуемые 
тела
Утилизация тепла 30-50 120 R11, R113, R142b, R114 R113, R142b
Неизв. 35-60 80-110 Неизв. RC123, R124, 
R142b
Утилизация тепла 30 150-200 RC123, HFE 7100, benzene, Toluene, 
p-xylene
Benzene, Toluene, 
RC123
Холодильная 
промышленность
55 60-150 H2O, RC123, R142b, изопентан, R245ca, 
R245fa, бутан,
изобутан, R152a
H2O, R245ca, 
R142b, Изобутан
Когенерация 90 250-350 Бутил-бензен, пропил-бензен, этил-
бензен,
тоулен, OMTS, аммиак, R123, PF5050
Бутил-бензен
Не указано 40-60 220-350 HMDSO, OMTS, HMDSO/OMTS HMDSO/OMTS
Геотермальаная 30 100 Алканы, фтор-алканы, эфиры, 
фтороэфиры
RE133, R245, 
R600, R245fa, 
R142b, R245ca, 
R601
Геотермальаная 25 80-115 Пропилен, R227ea, RC318, R236fa, R142b, 
изобутан, R245fa
Пропилен, R227ea, 
R245fa, R142b
Утилизация тепла 25 100-210 R113, R123, R245fa, R142b, изобутан R113, R142b
Солнечная 
энергия
35 60-100 Хладоны R152a, R600, R290
Солнечная 
энергия
45 120-230 H2O, н-пентан н-пентан
Утилизация тепла 25 145 H2O, NH4, бутан, изобутан, R11, RC123, 
R141B, R142b
бутан, R142b
Утилизация тепла 50 80-220 R600a, R245fa, RC123, R113 R113, RC123
Когенерация 50 170 R365mfc, гептан, пентан, R12, R141b, 
этанол
этанол
Холодильная 
промышленность
76 Неизв. R124 R134a, R245fa, R600, R600a, 
R1234yf
R134a
Холодильная 
промышленность
95 Неизв. R125, R143a, R218 R134a
Геотермальаная 30 150 R1225yeZ, R1234yf, R1234zeE, R1234zeZ,
R1234zf, R1225yeE, R1225zc, R1234yeE
R1234yf, R1225yeE
Утилизация тепла 20-35 150 R245fa, R245fa/R152a, R245fa/R600a,
R113/R245fa, R601a/R600a, R236ea
Неизв.
Холодильная 
промышленность
35 96-221 R134, R11, бензен бензен
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Как видим из данных табл. 2, тип химического соединения рабочей жидкости зависит от 
температур испарения и конденсации. Для большинства вариантов, утилизирующих теплоту 
от производственных процессов при температуре источника тепла 80-150 °С, рекомендуется 
использовать фреон R142b (C2F2CIH3), малоопасный и малотоксичный хладон, применяемый 
в качестве холодильного агента как для бытовых, так и для промышленных низкотемператур-
ных установок.
Выбор типа расширителя
Выбор и определение размеров расширителя является одним из важнейших факторов, ко-
торые оказывают сильное влияние на стоимость и эффективность системы ОЦР. Расширители 
для системы ОЦР можно разделить на скоростные расширители (турбины) и расширители на 
основе объема (объемные расширители). Расширители на основе объема имеют специфическое 
встроенное объемное соотношение и могут быть классифицированы как лопастные расшири-
тели, поршневые расширители, винтовые расширители и спиральные расширители. Турбины 
для системы ОЦР могут быть радиальными или осевыми турбинами в зависимости от размера 
системы, массового расхода и отношения давления. Осевые турбины предпочтительны для 
большого массового расхода и низкой разности давления, в то время как радиальные турбины 
подходят для низкого массового расхода и высокой разности давлений. Однако турбины не 
подходят для небольших систем ОЦР (менее 50 кВт) в основном из-за высокой скорости вра-
щения и высокой стоимости [21, 22]. Как правило, низкопотенциальная рекуперация тепла с 
использованием ОЦР имеет выходную мощность 1-50 кВт [23-26], поэтому предпочтительны 
объемные расширители.
Объемные расширители характеризуются меньшими расходами, более высокими коэффи-
циентами давления и значительно меньшими скоростями вращения по сравнению с расшири-
телями скоростного типа. Они могут работать с двухфазной рабочей жидкостью, которая мо-
жет появляется в конце процесса расширения в докритическом органическом цикле Ренкина. 
В объемных расширителях падение давления вызвано увеличением площади камеры расши-
рения вдоль длины потока. Соотношение между камерами расширения в начале и в конце про-
цесса расширения известно как встроенное соотношение объема расширителя. Фиксирован-
ное встроенное соотношение объема расширителя вызывает увеличение и уменьшение потерь. 
Утилизация тепла n/a 120 R290, R600a, R601, R134a, R227ea, 
R245fa,
R600a/R601, R290/R600a, R134a/R245fa
R600a/R601
Утилизация тепла 27-87 327 R245fa, R245ca, R236ea, R141b, R114, 
RC123,
R113, R11, бутан
R11, R141b, R113, 
RC123,
R245fa, R245ca
Утилизация тепла n/a 277 R12, RC123, R134a, R717 RC123
Солнечная 
энергия
30 150 n-pentane, SES36,R142b, R245fa, R134a R245fa, R142b, 
R134a
Продолжение табл. 2
Continued table. 2
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Изоэнтропическая эффективность расширителя будет ухудшаться, если удельное объемное от-
ношение системы меньше, чем объемное соотношение расширителя. Встроенное соотношение 
объема объемных расширителей находится в диапазоне 2-6. За последние десять лет были про-
ведены всесторонние исследования для оценки эффективности объемного расширителя для 
небольших установок по утилизации отходов. Большинство объемных расширителей, которые 
были изучены и проверены в этих исследованиях, были с модифицированной формой ком-
прессора, реструктурированы для работы в обратном направлении в качестве расширителя. 
Объемные расширители можно разделить на лопастной расширитель, винтовой расширитель, 
поршневой расширитель и спиральный расширитель, как показано на рис. 2.
За несколько последних десятилетий компрессоры стали широко использоваться в кон-
дитерской и холодильной промышленности. Компрессорная технология стала зрелой и ком-
мерциализированной благодаря постоянным инновациям и совершенствованию технологий. В 
настоящее время наибольшая часть установок, утилизирующих низкопотенциальное и отрабо-
танное тепло, имеет расширитель, который является модифицированной формой компрессора. 
Рынок объемных расширителей еще не созрел, и доступно лишь несколько коммерческих объ-
емных расширителей, в основном спиральные и винтовые. Существует ряд факторов, которые 
влияют на выбор расширительной машины для отработанного и низкопотенциального вос-
становления тепла. Эти факторы включают в себя эффективность, скорость вращения, смазку, 
потери на утечки, потери на трение, диапазон номинальной мощности, номинальную произво-
дительность, сложность, надежность, стоимость и доступность. 
На основе экспериментальных данных из доступных публикаций известна сравнительная 
оценка для выбора и ранжирования объемных расширителей на основе их общей производи-
Рис. 2. Типы объемных расширителей: a – лопастной, b – винтовой, с – поршневой, d – спиральный
Fig. 2. Types of volumetric expanders: a – blade: b – screw: c – piston: d – spiral
в зависимости от размера системы, массового расхода и отношения давления. Осевые 
турбины предпочтительны для большого массового расхода и низкой разности давления, в то 
время как радиальные турбины подходят для низкого массового расхода и высокой разности 
давлений. Однако турбины не подходят для небольших систем ОЦР (менее 50 кВт) в 
основном из-за высокой скорости вращения и высокой стоимости [21, 22]. Как правило, 
низкопотенциальная рекуперация тепла с использованием ОЦР имеет выходную мощность 
1-50 кВт [23-26], поэтому предпочтительны объемные расширители. 
Объемные расширители характеризуются меньшими расходами, более высокими 
коэффициентами давления и значительно меньшими скоростями вращения по сравнению с 
расширителями скоростного типа. Они могут работать с двухфазной рабочей жидкостью, 
которая может появляется в конце процесса расширения в докритическом органическом 
цикле Ренкина. В объемных расширителях падение давления вызвано увеличением площади 
к меры расширения вдоль длины потока. Соотношение между камерами расширения в 
начале и в к нце проце с  расширен я известно как встроенн е с отношение объема 
расшир т ля. Ф ксированное встроенное соотношение объе а расширителя вызывает 
увеличение и уменьш ние пот рь. Изоэ тропич ая эффективность расширителя будет 
ухуд аться, если удельное объем ое отношение системы меньше, чем объемное 
соотношение расширителя. Встроенное соотношение объема объемных расширителей 
находится в диапазоне 2-6. За последние десять лет были проведены всесторонние 
исследования для оценки эффективности объемного расширителя для небольших установок 
по утилизации отходов. Большинство объемных расширителей, которые были изучены и 
проверены в этих исследованиях, были с модифицированной формой компрессора, 
реструктурированы для работы в обратном направлении в качестве расширителя. Объемные 
расширители можно разделить на лопастной расширитель, винтовой расширитель, 
поршневой расширитель и спиральный расширитель, как показано на рис. 2. 
 
 
Рис. 2. Типы объемных расширителей: a – лопастной, b – винтовой, с – поршневой, d – 
спиральный 
Рис. 2. Типы объемных расширителей: a – лопастной, b – винтовой, с – поршневой, d – 
спиральный 
 
За последних нескольких десятилетий компрессоры стали широко использоваться в 
кондитерской и холодильной промышленности. Компрессорная технология стала зрелой и 
коммерциализированной благодаря постоянным инновациям и совершенствованию 
технологий. В настоящее время наибольшая часть установок, утилизирующих 
низкопотенциальное и отработанное тепло, имеет расширитель, который является 
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тельности, стоимости, технических ограничений и статуса коммерциализации. Это исследо-
вание даст представление о выборе подходящего объемного расширителя для отработанного 
тепла и низкопотенциальной утилизации тепла, основанной на их характеристиках и экономи-
ке.
Лопастные расширители имеют простую конструкцию, низкую стоимость, высокий кру-
тящий момент, высокую объемную эффективность и могут работать при высокой температуре 
и давлении. Они имеют встроенное объемное соотношение 2-8 [27] и могут работать при высо-
ком давлении около 8 МПа [28] и температуре около 150 °С [29]. Наибольшая изоэнтропическая 
эффективность и объемная эффективность для лопастного расширителя составляют 71 и 57 % 
соответственно, в то время как мощность расширителя составляет от нескольких ватт до 2,2 
кВт [30]. Низкая изоэнтропическая эффективность и мощность связаны с утечкой и потерями 
на трение расширителя [31]. Они имеют низкую скорость вращения, 1500-3000 об/мин, и могут 
быть непосредственно присоединены к генератору.
Винтовой расширитель состоит из винтовых роторов с зазором около 50 мкм и бывает как 
одновинтовой, так и двухвинтовой. У них простая структура, средняя фракционность и утеч-
ки, средний шум и относительно высокая стоимость. У винтовых расширителей соотношение 
давлений 2-10 и объемное соотношение 2-8 [32]. Мощность выходного винта расширителя ва-
рьируется от 1,5 кВт до 1 МВт [33], что указывает на их уникальные характеристики для широ-
кого диапазона мощности и размеров по сравнению с остальными объемными расширителями. 
Представленная изоэнтропическая эффективность варьирует от 20 до 70 % [33]. Винтовой рас-
ширитель обычно не рекомендуется для размера менее 10 кВт из-за потерь на утечки и точных 
требований к механической обработке [34], что приводит к высокой стоимости расширителя. 
Они могут работать при 190 °С и 1,6 МПа [35] и в двухфазной зоне, поскольку жидкость служит 
в качестве наполнителя между зазорами ротора и уменьшает потери на утечку.
В настоящее время поршневые расширители используются в мини-ТЭЦ, для утилизации 
отработанного тепла из двигателей внутреннего сгорания и холодильных циклов [36]. Наи-
большая изоэнтропическая эффективность составляет 76 % [37], но в большинстве литератур-
ных источников сообщаемая эффективность расширителей ниже 50 %. Поршневые расширите-
ли могут работать при высоком давлении и температуре – 9 МПа и 380-560 °С [36]. Они имеют 
более низкую скорость, 600-2000 об/мин, чем лопастные и винтовые расширители. Более низ-
кая скорость позволяет подключение расширителя к генератору минуя редуктор для уменьше-
ния скорости. Поршневые расширители могут применяться для больших отношений давления, 
особенно для закритического цикла СО2, из-за более высокого внутреннего объемного соот-
ношения, внутреннее объемное соотношение поршневых расширителей колеблется от 6 до 14 
[38]. Большая часть поршневых расширителей, которые были ранее изучены, имели мощность 
ниже 2 кВт, за исключением исследования [36], в котором сообщалось о мощности 18,6 кВт с 
водой в качестве рабочей жидкости.
Спиральный расширитель представляет собой машину с принудительным вытеснением 
и имеет фиксированное встроенное соотношение объема. Он состоит из двух спиралей, вра-
щающейся спирали и фиксированной спирали. Спиральные расширители имеют встроенное 
соотношение объема 1,5-5 [39], а максимальная мощность расширителя составляет 12 кВт, мак-
симальная величина изоэнтропической эффективности – 83 % [40]. Они могут выдерживать 
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рабочее давление 8,2 МПа и температуру 180 °С [40, 41]. Стандартное объемные соотношения 
составляет от 1,5 до 4, для более высоких объемных соотношений расширения расширители 
должны соединяться последовательно [41]. Соотношение давлений спиральных компрессоров 
обычно меньше 10, но в режиме расширителя соотношение давления достигает 15 [42]. Дви-
гающаяся спираль нуждается в смазке, так как она не ограничена и вызывает значительный 
износ, если не смазывается. В движущейся спирали можно уменьшить потери на утечку при 
надлежащей смазке. Смазка спирали делает ОЦР более сложным. Необходим внешний контур 
смазки. Для удлиненных спиральных расширителей используется наконечник с низким ко-
эффициентом трения, уменьшающий радиальные утечки. При дальнейшей масляной смазке 
потери утечки могут быть дополнительно уменьшены. Смазочное масло служит зазором. Про-
изводительность расширителя зависит от геометрии, а также от рабочей жидкости и рабочих 
условий. 
Авторами [43] был произведен анализ объемных расширителей по техническим, эконо-
мическим и коммерческим показателям. В результате винтовой и спиральный расширители 
оказались наиболее эффективными. Тем не менее винтовые расширители не подходят для про-
изводства электроэнергии менее 25 кВт из-за своей высокой стоимости. Поэтому спиральные 
расширители являются наиболее подходящими объёмными расширителями в диапазоне 1-25 
кВт из-за простой конструкции, способности работать с двухфазными телами, низкой стоимо-
сти и относительно высокой изоэнтропийной эффективности. Хотя поршневые расширители 
обеспечивают большую степень расширения и высокую изоэнтропийную эффективность, они 
имеют сложную конструкцию и не могут работать при двухфазном рабочем теле, подвергают-
ся вибрации во время работы и требуют частой балансировки.
Особенности проектирования установок ОЦР
Установка, работающая на органическом цикле Ренкина, должна обеспечивать надежное 
производство электрической энергии, контролировать основные параметры, иметь запас рабо-
чего тела на пуск и останов установки. Схема установки, соответствующая данным требова-
ниям, представлена на рис. 3. Заполнение рабочим теплом установки производится в ресивер, 
также он служит запасом рабочего тела при останове. Сепаратор добавляется в установку для 
удаления из жидкой фазы паров фреона после исправителя и увеличения срока службы рас-
ширителя. Цикл испаритель – сепаратор – ресивер – питательный насос является пусковым, 
как только температура фреона становится равной расчетной, он поступает на расширитель. 
Для контроля параметров и переключения между режимами установки была разработана схе-
ма КИПиА (рис. 4).
Проектирование установки ОЦР мощностью 4 кВт
Проектирование установки начинается с определения источника тепла и его температуры. 
В данной установке источником тепла является горячая вода от котла Прометей-40 Автомат. 
Моделирование и расчет параметров схемы выполнялись с помощью калькулятора CoolProop 
и программы SmoWeb. На рис. 5 представлена диаграмма цикла данной установки, в табл. 3 – 
основные параметры установки, в табл. 4 – основные параметры по точкам. Выбор рабочего 
тела для данной температуры источника тепла производился с учетом термодинамической эф-
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составляет 12 кВт, максимальная величина изоэнтропической эффективности – 83 % [40]. 
Они могут выдерживать рабочее давление 8,2 МПа и температуру 180 °С [40, 41]. 
Стандартное объемные соотношения составляет от 1,5 до 4, для более высоких объемных 
соотношений расширения расширители должны соединяться последовательно [41]. 
Соотношение давлений спиральных компрессоров обычно меньше 10, но в режиме 
расширителя соотношение давления достигает 15 [42]. Двигающаяся спираль нуждается в 
смазке, так как она не ограничена и вызывает значительный износ, если не смазывается. В 
движущейся спирали можно уменьшить потери на утечку при надлежащей смазке. Смазка 
спирали делает ОЦР более сложным. Необходим внешний контур смазки. Для удлиненных 
спиральных расширителей используется наконечник с низким коэффициентом трения, 
уменьшающий радиальные утечки. При дальнейшей масляной смазке потери утечки могут 
быть дополнительно уменьшены. Смазочное масло служит зазором. Производительность 
расширителя зависит от геометрии, а также от рабочей жидкости и рабочих условий.  
Авторами [43] был произведен анализ объемных расширителей по техническим, 
экономическим и коммерческим показателям. В результате винтовой и спиральный 
расширители оказались наиболее эффективными. Тем не менее винтовые расширители не 
подходят для производства электроэнергии менее 25 кВт из-за своей высокой стоимости. 
Поэтому спиральные расширители являются наиболее подходящими объёмными 
расширителями в диапазоне 1-25 кВт из-за простой конструкции, способности работать с 
двухфазными телами, низкой стоимости и относительно высокой изоэнтропийной 
эффективности. Хотя поршневые расширители обеспечивают большую степень расширения 
и высокую изоэнтропийную эффективность, они имеют сложную конструкцию и не могут 
работать при двухфазном рабочем теле, подвергаются вибрации во время работы и требуют 
частой балансировки. 
 
Особенности проектирования установок ОЦР 
Установка, работающая на органическом цикле Ренкина должна обеспечивать 
надежное производство электрической энергии, контролировать основные параметры, иметь 
запас рабочего тела на пуск и останов установки. Схема установки соответствующая данным 
требованиям, представлена на рис. 3. Заполнение рабочим теплом установки производится в 
ресивер, также он служит запасом рабочего тела при останове. Сепаратор добавляется в 
установку для удаления из жидкой фазы из паров фреона после исправителя и увеличения 
срока службы расширителя. Цикл испаритель – сепаратор–ресивер–питательный насос 
является пусковым, как только температура фреона становится равной расчетной, он 
поступает на расширитель. Для контроля параметров и переключения между режимами 
установки была разработана схема КИПиА (рис. 4). 
 
 
 Рис. 3. Технологическая схема: 1 – источник тепловой энергии; 2 – испаритель; 3 – подающий насос; 4 – 
сепаратор; 5 – турбина; 6 – электрогенератор; 7 – конденсатор; 8 – градирня; 9 – циркуляционный насос; 
10 – ресивер; 11 – питательный насос
Fig. 3. Technological scheme: 1 – source of thermal energy; 2 – evaporator; 3 – feed pump; 4 – separator; 5 – 
turbine; 6 – electric generator; 7 – capacitor; 8 – cooling tower; 9 – circulation pump; 10 – receiver; 11 – feed 
pump
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Рис. 4. Схема КИПиА
Fig. 4. Instrumentation diagram
фективности (теплоперепада а расширителе), экологичес их показателей и наличия в Красн -
ярске. Выбранным рабочим телом является фреон R142b.
По расчетным данным было подобрано оборудование и смоделирована установка. На 
рис. 6 представлена 3D-модель установки.
Заключение
Увеличение интереса и реализация утилизации низкопотенциальной энергии способству-
ют развитию нетрадиционной энергетики и, как следствие, одной из самых перспективных 
технологий для этого органического цикла Ренкина. На сегодняшний момент эта технология 
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Рис. 5. P-H-диаграмма цикла установки 
Fig. 5. The P-H diagram  Installation Cycle
Таблица 3. Основные параметры установки
Table 3. basic installation parameters
Параметр Значение
Температура источника тепла, °С 95 
Мощность установки , кВт 4
КПД установки, % 10 
Габариты, мм 2000 х 800 х 1500
Масса 150 кг
Таблица 4. Параметры в точках
Table 4. Parameters in points
Точка 1 2 3 4
Давление, МПа 0,523 1,3 1,3 0,523
Температура,˚ С 35 35,4 90 57,21
Энтальпия, кДж/кг 245,43 246,15 479,47 460,65
Плотность, кг/ 1085,62 1087,75 479,47 460,65
является зрелой, но не до конца исследованной; особый интерес для ученых и исследователей 
представляет выбор рабочего тела и расширителя. В этой статье изложен известный опыт по 
данным вопросам и подход к моделированию таких установок.
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Fig. 6. 3D installation model
Параметр Значение 
Температура источника тепла, °С 95  
Мощность установки �уст, кВт 4 
КПД установки, % 10  
Габариты, мм 2000 х 800 х 1500 
Масса 150 кг 
 
Таблица 4. Параметры в точках 
Таблица 4. Параметры в точках 
Точка 1 2 3 4 
Давление, МПа 0,523 1,3 1,3 0,523 
Температура,˚С 35 35,4 90 57,21 
Энтальпия, кДж/кг 245,43 246,15 479,47 460,65 
Плотность, кг/м� 1085,62 1087,75 479,47 460,65 
 
По расчетным данным было подобрано оборудование и смоделирована установка. На 
рис. 6 представлена 3D-модель установки. 
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Заключение 
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